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Zleceniodawca:
"Wodociagi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z 0. o.

Numer zlecenia:

Dziat Produkcji Wody 2/2020
95-100 Zgierz, ul. Ciosnowska 63/65
Prébke pobrat/dostarczyt: Numer protokotu pobierania:
Probkobiorca - Kupiec Magdalena 0770/2020

Migjsce pobierania prébki:
Woda podawana do sieci "M",
SUW, ul. Ciosnowska 63/65, 95-100 Zgierz

Data pobrania probki:

2020-04-09 godz.: 09:25

Metoda pobierania:

Prébka jednorazowa pobrana zgodnie
Zz PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007
z wylaczeniem pkt. 4.4.2 - pobieranie reczne

Rodzaj prébki:
Woda do spozycia

Stan probki:
Odpowiedni do zakresu badan

Nr rejestru probki/rok:
1426/2020

Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium:

Data rozpoczecia badan: Data zakoriczenia badar:

2020-04-09 godz.: 10:00 2020-04-09 2020-04-14
WYNIKI BADAN
Nr rejestru .
prébki/rok: Symbol Wartosé
Lp Parametr Jednostka 1426/2020 Metoda badania jaykoéci dopuszczalna
Wartos¢ )
7.4+0,9 )
1 pH - (20,1°C)2 PN-EN ISO 10523:2012 A 6,5-9,5
Przewodnosc¢
elektryczna wiasciwa
° 1
g | WIS uS/cm y PN-EN 27888:1999 | A 2500
Korekta za pomoca urzadzenia (202 C)
do kompensacji wptywu
temperatury
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
Barwa nieprawidtowych
3 | Ponizej wyniku podano wartos¢ mg/l Pt Bk PN-EN ISO A zmian. Pozadana
pH zgodnie z PN-EN 1SO (pH - 7.44) 7887:2012+Ap1:2015-06 wartos¢ w wodzlie w
. : punkcie czerpalnym
10523:2012 probki przesaczonej u konsumenta - do
15 mg/l Pt.
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Akcepiowalna przez
konsumentéw i bez

(paciorkowce katowe)

.. PN-EN ISO nieprawidlowych
4 Metnosc NTU 0,24 + 0,041 7027:2016-09 zmian. Zalecany
zakres warto$ci do
1.0 NTU
5 Azotany mg/l 6,1+1,0 PN-82/C-04576/08NW 50
6 Azotyny mgfl < 0,012 PN-EN 26777:1999 0,5
7 Jon amonowy mg/ <01 PN-[SO 7150-1:2002 0,5
PB-06 wydanie z
7.05.2012r. na
1
8 Mangan Kol 1222 podstawie metody Hach 50
8149
- . PN-ISO
1
9 Zelazo ogolne K 203 6332:2001+Ap1:2016-06 200
10 Glin uof < 32 PN-92/C-04605/02NW 200
PB-07 wydanie z 0,3 Warlo$é
Chlor wolny 28.03.2014r. na dopuszcezalna w
i Badanie wykenane wterenie mgh <005 podstawie metody Hach punkcie czerpalnym
8021 u konsumenta
Suma chloranow i N PN-EN ISO
12 chlorynéw Mgl 0.58+ 0,16 10304-4:2002 0.7
Bez
nieprawidtowych
) . zmian; zaleca sig: -
Qgélna liczba do 100 jtivi mlw
13 | mikroorganizmdw w jtkitml 0 PN-EN ISO 6222:2004 wodzie
22+2°C po 72h wprowadzanej do
sieci wodociagowej;
- do 200 jtk/1 ml w
kranie konsumenta
PN-EN 1SO
. . 9308-1:2014-12, PN-EN
14 | Hozba bakleni 2 gruoYt 1 goml 0 IS0 0
9308-1:2014-12/A1:2017
-04
PN-EN 1SO
. . 9308-1:2014-12, PN-EN
15 | Hozbabseheriohia -y oom) 0 IS0 0
9308-1:2014-12/A1:2017
-04
16 | Liczba enterokokow | 14 q6y 0 PN-EN 1SO 7899-2:2004 0
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Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo do zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania "Sprawozdania z
badania".
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium "Sprawozdanie z badania" nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w
catosci.

4. Ze wzgledu na charakter probek nie ma mozliwosci powtdrzenia badan na tym samym materiale.
5. Zleceniodawca ma zagwarantowang poufnos¢ badan i ochrone praw wiasnosci.

Data wykonania Podpis osoby przygotowujacej Podpis osoby auforyzujacej
sprawozdania sprawozdanie sprawozdanie

2020-04-16 M. Se dl’)ws'h,@

Pozostale informacje:

A) Badania akredytowane przez PCA, wymienione w zakresie akredytacji nr AB 1064.
P) Badania wykonane przez zewnetrznego dostawce ustugi badania - Jars Sp. z 0. 0., Koécielna 2a,
05-119 Legionowo - nr akredytacji AB 1095
NW) Norma wycofana przez PKN, bez zastgpienia.
*) Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Laboratorium zatwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspekicra Sanitarnego w Zgierzu -
Decyzja PPIS-Z-HS-455/3/20 z dn. 02.01.2020 r.
<) Dotyczy wartosci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.
) Niepewnos¢ pobierania i oznaczenia probki okreslono jako niepewnos¢ rozszerzons.
Wspotczynnik rozszerzenia k=2 przy poziomie ufnosci 95%.
N) Niepewnosé oznaczenia probki okreslono jako niepewnosé rozszerzona.
Wspotczynnik rozszerzenia k=2 przy poziomie ufnosci 95%.
2) Oznacza temperature pomiaru probki.
Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacije przedstawione w sprawozdaniu, poza
informacjami dostarczonymi przez klienta oznaczonymi poprzez podkreslenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN







