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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/1/476/2019

Obiekt badania: prébka wody - wodociag publiczny w Zgierzu

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 1/476 w terenie: 59/HS/19/1

Nazwa i adres klienta: Oddzial Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Zgierzu

Nr protokotu/zlecenia pobrania probek: 59/HS/19

Data pobrania prébki: 27.05.2019 1.

Miejsce pobrania: SUW w Zgierzu, ul. Ciosnowska 63/65 — woda podawana do sieci

Préobka pobrana N: z upow. PPIS w Zgierzu — prac. Oddz. Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Zgierzu
posiadajacego aktualne zadwiadczenie wydane przez organy Pafistwowej Inspekceji

Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenie z pobierania prébek wody

zgodnie z: PN-EN 1SO5667-3:2018-08;PN-1SO 5667-5:2017 ; PN-EN ISO 19458:2007

Warunki transportu, stan probki: transport chlodzony, stan probki prawidlowy

Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania: 27.05.2019 1./27.05.2019 r./30.05.2019 r.

Parametry fizyczne i chemiczne
Wartos¢
dopuszccaina
. Wynik wg Rozp.Min.Zdr,
Parametr/Wskainik Metoda badawcza Jednostka - zdn.
badania 7 grudnia 2017 r.
(Dz.U. 2017,
poz. 2294}
akceptowalna przez
X konsumentdw i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016 NTU <03 nicprawidtowych
metoda nefelometryczna ’ zmian;
zajecany zakres
ponizej | NTU
akceptowalna przez
Barwa w | epradiowyeh
metoda spektrofolometryczna PN-EN IS0 7887:2012/ mg/l Pt 40,3 Znifan: 4
Ponizej wyniku podano wariodé pH zgoednie Ap1:2015-06 pkt. 6 (PH 7,7) do 15 mgj‘l Pt
2 PN-EN 150 10523:2012 (prébki przesgezone;j) w kranie u
kansumenta
akceptowalny przez
Zapach PB/L-22 ) na zimno/ konsumentéw i bez
metoda organoleptyczna wyd.1 zdn. 15.01.2007r. N brak nieprawidlowych
zmian
akceptowalny przez
2:::; S PB/L-28 i na zimno/ konsumeniéw i bez
ganoiepty wyd.1 z dn. 01.02.2008 r. N brak nieprawidlowych
zmian
pH
meloda potencjometryczna 75+02 %
Korckta 22 pomocg urzgdzenia do kompensacji PN-EN 1SO 10523:2012 - Elg 1°C) 6,5 - 9,5
wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano '
tempetature pomiaru w*°C
Przewodno$é elektryczna
wlasciwa w temp. 25°C 7
metoda kondukiometryczna PN-EN 27888:1999 pSfcm U ?6 2500
Korekta za pomoeg urzgdzenia do kompensac)l (19,1°C)
wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano
lemperature pomiaru w2 C
Glin (Al) PB/L~32
metoda spekirofotometryczna wyd.1 z dn. 10.03.2008 . ng/l <60 LU
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Wskagniki bakteriologiczne

Parametr/Wskaznik

Metoda badawcza

Jednostka

Wynik
badania

Wartos¢
dopus=czalng
wg Rozp.Min.Zdr.
z dn.

7 grudnia 2017 r.
(Dz.U. 2017,
poz. 2204)

Bakteric grupy coli (w 100 ml)
metoda FM

PN-EN IS0 9308-1:2014-12/
Al:2017-04

jtk.

dopuszcza sig
pojedyncze bakierie
< 10 jtk
(NPL)/100mI

Escherichia coli (w 100 nitl)
metoda FM

PN-EN IS0 9308-1:2014-12/
Al:2017-04

j.k.

0

Ogélna liczba mikroorganizméw
W temp (22)°C, (w 1 mi)
metoda posiewu wglebnego

PN-EN 1S0 6222:2004

jotk

bez

nieprawidiowych
zmian, zaleca sie:
- do 100 jik/1 ml

w wodzie
wprowzdzanej do

sieci wodociggowej

- do 200 jtk/1 mi

w kranie

konsumenta

1) niepewnosé rozszerzona obliczona z

LEGENDA:

prawdopodobiensiwem 95% | wspélczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnosé podana jako przedzial ufnogci na poziomie 95% prawdopodobiefistwa
Niepewnosé dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglgdnia clapu pobierania prébek

< dotyezy wartosci parametru ponizej granicy oznaczalnodci.

* Wyniki odnoszj si¢ do badancj prébki. Laboratorium nie ponosi od
* Sprawozdanie z badan zawiers 2 srony, bez pisemnej
+ Klient ma prawo do reldamacji w terminie 14 dni,
* Informacje dotyczace zlecenia uzyskane w trakcie

Opracowal:

POWIATOWA STACJA
EPID 1CZNA w LODZ]
ODDZIAL TORYJNY

- leai,

zgody Laboratorium nie moze b
liczae od daty otrzymania sprawozdania,
realizacji zlecenia posiadaja klauzulg poufnosci.

powicdzialnosci za pobranic probki.
¥¢ powielane inaczej jak w calosci.
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